10KV南医I、II路线路维保

一、工程内容：

南医I、II路起于雨城区110KV南坝子变电站，线路全长4.963KM，全线共有37基杆塔，其中铁塔16基，电杆21基。

承包范围

线路进行正常维护、管理和一般事故及应急事故处理。
维保时间
服务期三年
工程质量服务
按照中华人民共和国电力行业标准《架空输电线路运行规程》（DL/T化741-2019）要求，对雅安市人民医院10KV南医I、II路线进行全线维保。

材料设备供应责任

按施工所需车辆、工具及更换的材料和其它相关材料由乙方自行解决（乙方须提供国家标准的金具和导线），500元以下材料由乙方自行承担，500元以上的乙方向甲方提供书面资料，由甲方委托乙方进行购买更换或甲方自行购买乙方进行更换。
